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 洞爺湖町における水道水の安全性を確認するため、定期的に行われている水質検査とは

別に、昨今話題となっております「PFOS 及び PFOA」の水質試験をこの度 11月に行いまし

たので、その検査結果をお知らせ致します。 

当町の水源施設（虻田方面：洞爺湖水、旧洞爺村方面：大原地内）2カ所の原水で検査を

行ったところ、両地点にて暫定目標値以下となりました。 

（暫定目標値： 0.00005mg/L[ミリグラム/リットル]以下とする。環境省による） 

 

 

種別 水源地 検査結果 暫定目標値 

原水 

月浦浄水場 

（洞爺湖水） 

不検出 

(0.000005mg/L 未満 

定量下限値) 

0.00005 mg/L 

以下 

大原浄水場 

不検出 

(0.000005mg/L 未満 

定量下限値) 

 


